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У статті запропоновано спосіб пожежогасіння складів вибухових речовин 
відкритого та закритого зберігання за допомогою автоматичних устано-
вок пожежогасіння нового типу. 
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Вступ. Проблема пожежної безпеки складів вибухових речовин до-
сить актуальна для України [1]. На складах боєприпасів та арсеналах 
України на даний час склалася ситуація, яку можна визначити як крити-
чну і найнебезпечнішу.  
Задача успішного гасіння пожеж боєприпасів, що супроводжуються 
вибухами, розлітанням осколків і снарядів (іноді в радіусі від к ількох 
сотень метрів до 30 – 50 кілометрів, а то і більше) дуже складна.  Над-
лишковий тиск, що утворюється під час вибуху, зносить споруди, пере-
вертає пожежну техніку, яка направляється на гасіння пожежі, від дії 
надлишкового тиску і розлітання снарядів та осколків утворюються нові 
осередки пожежі. 
Як показала практика гасіння таких пожеж, пожежні підрозділи мо-
жуть гасити такі пожежі тільки 8 – 10 хв., з початку горіння, поки не 
прогорить тара і боєприпаси не почнуть вибухати. З цього часу треба 
вирахувати час на прибуття пожежного підрозділу до місця пожежі та 
бойового розгортання, у кращому випадку 5 хв., а, отже, час ефективно-
го гасіння не перевищує 3 – 5 хв., при цьому пожежні стволи подаються 
особовим складом із-за обвалування, що в багатьох випадках  призво-
дить до неефективного попадання водяного струменю в осередок пожежі 
[2]. З початку вибухів пожежа стає не контрольованою і єдиний спосіб 
гасити її – за допомогою пожежної авіації,  якщо на це є  відповідні ме-
теоумови. Фактично на сьогоднішній день, як показали події у м. Арте-
мівську (Донецької області), та у с. Новобогданівка (Запорізької  облас-
ті)  і за кордоном, все зводиться до ліквідації наслідків вже після припи-
нення вибухів та пожежі. Збитки від такого роду надзвичайних ситуацій 
дуже великі; їх неможливо прогнозувати та остаточно визначити. 
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Виходячи з вище наведеного, автор пропонує вирішення наукової 
задачі по гасінню пожеж на арсеналах та складах вибухових речовин 
шляхом розробки та впровадження методики пожежогасіння складів 
боєприпасів відкритого та закритого зберігання за допомогою автомати-
чних установок пожежогасіння нового типу, спроможних ліквідувати 
пожежі на початковій стадії загорання.  
Існуючі на сьогоднішній день системи пожежогасіння [2]  класифі-
куються: по ступені автоматизації; 
по виду вогнегасячої речовини; по 
способу гасіння; по інерційності  
спрацювання; по тривалості дії; по 
виду приводу. 
При обґрунтуванні вибору вог-
негасячої речовини можна керува-
тися графіками залежності та зміни 
температури горіння у вогнищі по-
жежі класу В (рис. 1, а),  і темпера-
тури охолодження при подачі різ-
них вогнегасячих складів – вогнега-
сячого (ВП) порошку, розпиленої  
води (РВ), піни, СО2 (рис. 1, б). 
 
 
Рис. 1. Графіки зміни температур вогнища при гасінні (а) локалізації (б) 
різними речовинами: 1– ОП; 2 – РВ; 3 – піна; 4 – СО2 
 
Як  показує практика гасіння пожеж боєприпасів, найбільш успішно во-
ни гасяться в дощову погоду, що цілком природно. В першу чергу це 
пов`язано з інтенсивним охолодженням водою осередку пожежі та  зволо-
женням прилеглого горючого навантаження, тому за основу для створення 
автоматичної установки пожежогасіння боєприпасів, як відкритого, так за-
критого зберігання пропонуємо розробити та застосувати нову дренчерну 
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установку пожежогасіння, яка спрацьовує від порохового акумулятору тиску 
(на відміну від існуючих) і подає воду одразу на всю захищаєму  площу, тим 
самим охолоджує осередок пожежі і зрошує прилегле горюче навантаження. 
Працює запропонова-
на система наступним чи-
ном. При виникненні по-
жежі спрацьовує автома-
тична установка пожежо-
гасіння під дією первинно-
го тиску повітря у балоні у 
режимі „Постріл” [3]. Піс-
ля первинного спрацюван-
ня автоматичної установки 
пожежогасіння до гасіння 
пожежі підключається під-
розділ пожежогасіння, 
який знаходиться у захи-
щеному капонірі (рис. 2). 
Із застосуванням за-
пропонованої системи 
значно підвищується ймо-
вірність локалізації поже-
жі на початковій стадії.  
Запропонована система пожежогасіння значно зменшує ризик по-
ширення пожежі від місця спалаху, забезпечує короткий термін її лока-
лізації, а якщо це неможливо – надає достатню кількість часу для приїз-
ду чергової зміни пожежних. 
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Рис. 2. Система пожежогасіння: 1 – з`єдну-
вальні трубопроводи з сусідніми во-
доймами; 2 – водойма; 3 – автоцистерна 
(або мотопомпа ММ –27/100); 4 – по-
жежний рукав; 5 – розподільчий трубо-
провід (колектор); 6 – вентиля розподі-
льчого вузла; 7 – трубопровід до дрен-
черної системи; 8 – захисний капонір 
